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Nº 03

Abrigo 90 x 60 x 20 cm
1 reg. ang. 63mm mod. indust.
1 registro rápido 50mm
1 adaptador de rosca 25mm
1 mangotinho 25mm com 30m
1 esguicho regulável de
neblina 25mm

Ocupação-E3
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PLATAFORMA PARA 

MOTO BOMBA INCÊNDIO 
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Abrigo 90 x 60 x 20 cm
1 reg. ang. 63mm mod. indust.
1 registro rápido 50mm
1 adaptador de rosca 25mm
1 mangotinho 25mm com 30m
1 esguicho regulável de
neblina 25mm

Abrigo 90 x 60 x 20 cm
1 reg. ang. 63mm mod. indust.
1 registro rápido 50mm
1 adaptador de rosca 25mm
1 mangotinho 25mm com 30m
1 esguicho regulável de
neblina 25mm

Abrigo 90 x 60 x 20 cm
1 reg. ang. 63mm mod. indust.
1 registro rápido 50mm
1 adaptador de rosca 25mm
1 mangotinho 25mm com 30m
1 esguicho regulável de
neblina 25mm
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Placa indicativa
de população
limitada a 50
pessoas.
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Tabela 1 - Sinalização de orientação e salvamento

Simbologia Descrição

Tabela 1 - Sinalização de orientação e salvamento

Indicação do pavimento

Indicação do sentido da saída (esquerda ou direita)

Indicação do sentido da saída (em frente)

Indicação do sentido de fuga (escadas)

19

200X100

13

300X150

14

300X150

16

300X150

Tabela 2 - Convenções extintores de incêndio

Simbologia

Tipo

Extintor de incêndio portátil AP (2-A)

Extintor de incêndio portátil PQS ABC (2-A:20-B:C)

Tipo

Tabela 3 - Demais convenções

Simbologia

Sinalização de Balizamento

Hidrante simples - 40 mm

Mangotinho

CONVENÇÕES

  Acionador manual de alarme de incêndio

Registro de Recalque

Reservatório de Incêndio

17

300X150

15

300X150

Indicação da saída de emergência

Indicação do sentido de saída não aparente

Central de Detecção e Alarme

Extintor de incêndio portátil PQS BC (20-B:C)

Barra anti-pânico

TR Engenharia
CNPJ: 24.477.500/0001-87
Av. Taquaey. 566 - Bairro Cristal
90.810-180 - Porto Alegre - RS
Fone: +5551 9 8424-3645
flavio@trengenharia.com
www.trengenharia.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Projeto de reforma do Ginásio Osmar Fortes Barcellos
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REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS
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PLANTA BAIXA TÉRREO
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